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OCHRANA AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROIE

LEGENDA: =
Novd pripojkova skrin / |
Novd rozpojovaci skrif
CEZ, stavajicibetonovy sloup ;/\‘
Novy betonovy sloup S

Stavajici stresnikonzole

Stavajici jednosloupova distribucni trafostanice

Nové zemnikabelové vedenivedenag pritlakem

Nové zemnikabelové vedenivedené pres energeticky most

—— Nove zemnikabelove vedeni
M CEZ, stavajici zemnikabelové vedeni
b Nove nadzemnivedeni

—_—— SVPS, vodovodnifdd
— RWE, plynovod STL - OP 1m
RWE, ochranné plynarenské zafizeni- OP Im

Stavajicihranice a Cisla pozemkd KN
T CETIN, slaboproud - OP 1,5m
..... - Stavajici oploceni

nové vedeni HOV
zapichove jamy protloku

b

Popis montaze:

Nové podzemni kabelovd trasa povede od stavajici DTS SU_0878 aZ do skfiné

R49 smér Busin. V této trase budou instalovany do pilife Ctyfi nové rozpojovaci

skiné R5, R23, R49, R57. Nové hlavni domovni skiiné k parcelam budou

instalovany do pilife na misto domluvené s majitelem pozemku. HDS budou

typu SS100 s SS200. Kabelova trasa bude vedena pfevainé v travnatych

Elochach. Pfechody pfes cestu budou feeny protlaky. Pfechody pfes viezdy
parceldm budou reseny protlaky a pfekopy. Cést trasy pres potok bude feSena

energetickym mostem. Mezi DTS aZ R5 bude vedeni 2xAYKY 3x240+120,

R23 az R57 bude vedeni 2xAYKY 4x70 a R5 az R49 bude vedeni 2xAYKY 3x120+70.

Mezi skiini R5 a R38 bude trasa vedena protlakem. V tomto misté bude

podzemnfi veden( pfechazet na nadzemni ve skfini R38, ktery bude

na sloupu ¢.16.

Nadzemni vedeni bude mezi skiinémi R38 aZ R33 AES 4x120.

Mezi skfinémi R58 a R56 bude vedeni AES 4x35. Vedeni ze siouBu

¢.18 k HDS C.J).ll bude AYKYz 4x25. Zbylé vedeni ze sloupu k HDS

bude AYKYz 4x16.Sloupy €.17, €.18, €.147, €.19, €,20 budou vyménény )

za nové ve stejné pozici. Sloup €.21 bude vyménén a posunut o 1,5m k oploceni.

V3echny HDS budou vymeénény za typ SP100. Sloup €.278 bude nove vystaven.

Viechny ménéné sloupy budou usazeny do plvodni pozice.
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Celkova situace stavby - MontaZ se sitéma
smér R5 k R33 a R49

Nazev vykresu:

Gislo vykresu:

|E-12-8006412-E-05

Gislo stavby: IE-12-8006412

Stupen PD: PDPSU Zodpovédny projektant:

0‘ | Stavba: Olsany - DTS SU_0878, sm.Busin, nové NNk, NNv

. Franti$ek Duchadek
M&fitko: 1: 1000 Ing. Frantigek Ducha
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*; | Investor: CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 40502 D&in IV Format: A3 Proiektant:
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Stavdjici jednosloupovad distribucni trafostanice

Nove zemnikabelové vedenivedena pritlakem

Nové zemnikabelové vedenivedené pres energeticky most
Nové zemnikabelove vedeni

CEZ, stavajicizemnikabelové veden
Nove nadzemnivedeni

SVPS, vodovodnifad
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RWE, ochranné plyndrenské zarizeni- OP 1m

I
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I
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/ s 1102/ 3 Stdvajicihranice a cisla pozemki KN
——- CETIN, slaboproud - OP 1,5m
e Stavajici oploceni
g nové vedeniHDV

) zapichové jomy protlaku
Popis montaze:

Nova podzemni kabelova trasa povede od stavajici DTS SU_0878 a7 do skiiné

R49 smer Busin. V této trase budou instalovany do pilife ¢tyfi nové rozpojovaci

skFiné R5, R23, R49, R57. Nové hlavni domovni skiné k parceldm budou

instalovany do pilife na misto domluvené s majitelem pozemku. HDS budou N

typu 55100 s S5200. Kabelova trasa bude vedena pfevainé v travnatych

Elochécf). Pfechody pfes cestu budou feseny pyotlaky. Pfechody pres vjezdy _
parceldm budou reSeny protlaky a Efekopy. Cast trasy pres potok bude feSena -

energetickym mostem. Mezi DTS aZ R5 bude vedeni 2xAYKY 3x240+120,

R23 aZ R57 bude vedeni 2xAYKY 4x70 a R5 aZ R49 bude

vedeni 2xAYKY 3x120+70. Mezi skiini R56 a R38 bude trasa vedena protlakem.

V tomto misté bude podzemni vedeni pfechdzet na nadzemni ve skfini R38,

RN

e ktery bude na sloupu €.16.
Ny A Nadzemni vedeni bude mezi skiinémi R38 aZ R33 AES 4x120. N
// Q . Mezi skiinémi R58 AR56 bude vedeni AES 4x35. Vedeni ze slougu
i o €.18 k HDS €.p.11 bude AYKYz 4x25. Zbylé vedeni ze sloupu k HDS h

v v

vymeénény za nové ve stejné pozici. V§ecﬁny HDS budou vyménény za typ SP100.

bude AYKYz 4x16.Sloupy &.17, .18, £.147, .19, €.20, ¢.21, €.278 budou -

Vsechny ménéné sloupy budou usazeny do pGvodni pozice.
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